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2004 年 7 月 31 日 

高圧ガスボンベ爆発事故の報告例 

引用：高圧ガス製造保安係員講習テキスト（平成 9 年改訂版、高圧ガス保安協会）、pp.28-33. 

 

高圧ガスボンベを取り扱う方々は、以下のような事故例を念頭に置き、事故を未然

に防ぐための対策を取って下さい。よろしくお願い申し上げます。 
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注： ここに出てくる「圧縮による温度上昇など」に関しては、

次ページを参照のこと。 
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図１．急激なバルブ操作により予想される現象。断熱圧縮や金属片衝突により可

燃性ガスに着火すれば、爆発につながる。したがって、バルブはゆっくりと開け

る必要がある。特に注意が必要なボンベには、流量を制限する機構を内蔵してい

る場合もある。 


